
Ø24" PVC

Ø24" PVC

80 cm

70 cm

93 cm

15 cm

5.1

5.1 cm

5.1 cm

5.1

CUELLO

SECCION T - T'

TAPA

5.1

5.1

HIERRO FUNDIDO

PLANTA

TAPA

T'T

DETALLE DE TAPA DE HIERRO FUNDIDO

A COLOCAR EN REGISTRO

 NO ESCALA

0.60

0.50

2.00

0.70

1.84

10''

1''1''

3''

1''1''

1''

DETALLE DE CAJA TELESCOPICA

NO ESCALA

0.20

0.30

0.20 2.50

2.90

0.23

1.90

0.20

2.50

0.20

2.20

2.80

0.55

0.60

0.60

0.20

0.30

A'A

PLANTA DIMENSIONADA

SECCION A - A'

0.20

0.20

SECCION ESTRUCTURAL E -E'

PLANTA ESTRUCTURAL

ADICIONALES

Ø1/2" A 0.50

ADICIONALES

Ø1/2" A 0.50

ADICIONALES

Ø1/2" A 0.50

Ø1/2" A 0.20

VERTICAL

Ø1/2" A 0.20

HORIZONTAL

ADICIONALES

Ø1/2" A 0.50

1b

1a

2

0.30

0.30 0.30

0.30

PLANTA DE DESAGUE

2.19

1.27

PISO EN TERRENO NATURAL

CUBIERTO DE CAPA DE

GRAVA (15cm)

0.30

0.20

0.30 0.35

3.50

GRAVA DE  1/2"   ~ 3/4"

Ø1/2" A 0.20

HORIZONTAL

Ø1/2" A 0.20

VERTICAL

6a

6b

7b

7a

5a

5b

Ø1/2" A 0.20

Ø1/2" A 0.20

Ø3/4" A 0.15

Ø1/2" A 0.15

Ø1/2" A 0.20

HORIZONTAL

Ø1/2" A 0.20

VERTICAL

Ø1/2" A 0.20

Ø1/2" A 0.20

Ø3/4" A 0.15

Ø1/2" A 0.15

4a

4b

3a

3b

8 Ø3/4"

ESTRIBOS

 Ø1/2"  A 0.20

8 Ø3/4"

ESTRIBOS

 Ø1/2"  A 0.20

9a 9b

7b

7a

E'E

6a 6b

8b

8a

8b

8a

6a 6b

Ø1/2" A 0.15

ARRIBA

Ø3/4" A 0.15

ABAJO

Ø1/2" A 0.20

ARRIBA

Ø1/2" A 0.20

ABAJO

PLANTA DE CIMIENTOS

7b

7a

9a 9b

2.50
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TAPA H.F.
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8 Ø3/4"

ESTE ACERO SERA

COLOCADO DEBAJO DE

BORDE DE CUELLO PARA

TAPA DE H.F.

(VER DETALLE DE TAPA H.A.

REMOVIBLE)

ORIFICIO DE IZAMIENTO

CAJA

TELESCOPICA

(C.T. )

ORIFICIO DE IZAMIENTO
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ORIFICIO

 DE IZAMIENTO
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 DE IZAMIENTO

EJE VASTAGO 

VASTAGO

LOCALIZADO A LA

DERECHA DEL

SENTIDO DEL FLUJO

Ø3/8" A 0.10 A.D.

Ø1/2" A 0.20 A.D.

Ø3/8" A 0.10

EN 45°

DETALLE DE ANCLAJE PARA

 VALVULA DE MARIPOSA DE Ø20"

NO ESCALA

SECCION ESTRUCTURAL

0.75 m

VISTA FRONTAL

0.65 m

0.50 m

0.10

V.M. Ø24"

H.D.

JUNTA DE

DESMONTAJE  Ø24"

CAJA

TELESCOPICA

V.M. Ø24"

H.D.

TAPA H.F.

PLANTA DE TECHO

(TAPA REMOVIBLE H.A.)

NOTA: EL MANOMETRO

DE PRESION A INSTALAR SERA DE

0-60 PSI SUMERGIDO EN

GLICERINA

MURO

0.30

0.25

0.75

0.75

0.40

0.40

0.40

3''

4''

P2''X1/4''

E-6013

1/4"

DETALLE DE ESCALERA

INTERIOR

NO ESCALA

DETALLE DE PIEZA

DE ANCLAJE

NO ESCALA

BARRAS CUADRADAS

DE 3/4" COLOCADAS

CON UN CANTO

HACIA ARRIBA

HACER ORIFICIOS EN

LA BARRA DE 2" x 1/4"

PARA ATRAVESAR LA

BARRA DE 3/4"

H.G.

TORNILLO

 TIPO HILTI

5/8"x4"

TUERCA

GRADO 5

1/8" E70XX

PL 4"x3"x1/4"

MANOMETRO

0 - 60 PSI

SUMERGIDO EN

GLICERINA 2 1/2"

REDUCTOR COPA

(HEMBRA HEMBRA)

DE 1/2" A 1/4" H.G.

NIPLE Ø 1/2" H.G.

ROSCADO EN LOS

DOS EXTREMOS

VALVULA DE BOLA

Ø1/2" ROSCADO EN LOS

DOS EXTREMOS

NIPLE Ø 1/2" ACERO

SOLDADO EN UN

EXTREMO  Y

CON ROSCA EN UN

EXTREMO

DETALLE DE

INSTALACION

DE MANOMETRO

NO ESCALA

f'c=240 kg/cm²

fy=4200 kg/cm²  (GRADO 60°)

ESPECIFICACION DE MATERIALES

ORIFICIO DE IZAMIENTO

ORIFICIO DE IZAMIENTO
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